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ROCZNA OCENA OBSZAROWA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO
SPOZYCIA PRZEZ LUDZI DLA GMINY SUSZEC W 2018r-.

Dzialajgc na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej
Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59); art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2018r.,
poz. 1152 z p6zn. zm.); § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z2017r., poz. 2294);

ocena jakosci wody

— Liczba ludnosci zaopatrywanej w wode ok. 12059 os6b

— Zaopatrzenie w wodg — ilos¢ rozprowadzanej wody w m*/d: ok. 738 m3/d

— Zbiorowe zaopatrzenie w wode w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu éciek6w (Dz. U.z2018r.
poz. 1152 z p6zn. zm.) nalezy do zadan wlasnych gminy. W gminie Suszec dystrybucja
wody przeznaczonej do spozycia zajmuje sig Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. z siedzibg w Suszcu przy ul. Ogrodowej 2.

Mieszkancy gminy Suszec zaopatrywani sg w wode pochodzacy z Zaktadu Uzdatniania Wody
w Goczatkowicach opartego na dwoéch ujeciach wody powierzchniowej tj. Zbiorniku
Goczatkowice oraz ujgciu zlokalizowanym w Kobiernicach na rzece Sole.

W okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. w ramach prowadzonego monitoringu
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, badania probek wody obejmowaty
badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz badania stezen
promieniotworczosci w wodzie. Probki wody pobierane byly: ze studzienek zakupowych
1 wodomierzowych, przepompowni, zaktadéw uzdatniania wody i punktéw zlokalizowanych
na sieci wodociggowej.
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Na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow nadzér nad jakoscia wody przeznaczonej do spozycia prowadzony byl przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach oraz w ramach kontroli
wewngtrznej przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Suszcu zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi. Podstawe zapewnienia odbiorcom bezpiecznej wody do spozycia stanowily
badania laboratoryjne probek wody wykonywane w ramach kontroli wewnetrzne] PGK
Sp.zo0.0. oraz badan realizowanych wramach nadzoru Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach.

Badania jakosci wody w ramach kontroli wewnetrznej prowadzone byly na podstawie
harmonograméw pobierania probek wody uzgodnionych wezesniej z PPIS w Tychach,
zgodnie z czgstotliwoscig i zakresem okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia.
Badania probek wody przeznaczonej do spozycia, pobierane przez upowaznionych
przedstawicieli PPIS w Tychach wykonywano w laboratoriach posiadajacych akredytacje;
laboratorium: Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tychach, Powiatowej
Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bielsku - Bialej oraz w Wojewddzkiej Stacji
Sanitarno- Epidemiologicznej w Katowicach. Badania probek wody do spozycia pobierane
przez przedstawicieli przedsigbiorstwa wodociggowo - kanalizacyjnego w ramach
wewnetrznej kontroli  jakosci wody, wykonywano w laboratorium zewngtrznym
posiadajacym akredytacj¢ oraz o zatwierdzonym przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng
systemie jakosci badan wody. Sprawozdania z tych badan byty przekazywane na biezaco do
PPIS w Tychach.

Badania prébek wody do spozycia pobieranych przez przedstawicieli PGK Sp. z o.0.
w Suszcu w ramach wewnetrznej kontroli jakoéci wody, wykonywano w laboratorium SGS
Polska w Pszczynie posiadajacego akredytacje oraz zatwierdzony przez Panstwowg Inspekcje
Sanitarng system jakosci badan wody.

Po rozpatrzeniu wszystkich sprawozdan z badan wody wykonanych w 2018 roku
stwierdzono, ze w zakresie badanych parametréw w ramach monitoringu grupy A i B woda
spelniala wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra 7 grudnia  2017r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Przedstawiciele PPIS w Tychach pobrali ogétem 5 prébek wody do badan fizykochemicznych
1 5 probek wody do badan mikrobiologicznych, natomiast Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0. o w Suszcu pobralo 15 prébek do badan fizykochemicznych
i mikrobiologicznych w ramach monitoringu grupy A i 3 probki wody w ramach
rozszerzonych badan monitoringu grupy B. Analiza jakosci mikrobiologicznej
i fizykochemicznej ww. probek wody nie budzila zastrzezen — w pobranych prébkach wody
nie stwierdzono przekroczef parametrow mikrobiologicznych i fizykochemicznych, ktore
mogltyby zagrozi¢ zdrowiu oséb spozywajacych ta wode oraz pogorszy¢ jej ocene
organoleptyczng dokonywang przez konsumentéw.

Jakos¢ fizykochemiczna badanych prébek wody nie budzila wigkszych zastrzezen.
Sporadycznie  stwierdzano  przekroczenia  parametréw fizykochemicznych  tzw.
wskaznikowych (metnos¢, barwa, zelazo) w pobranych probkach wody. Parametry te nie
majg bezposredniego wplywu na zdrowie konsumenta, jednak mogg s$wiadezyé
o nieprawidlowosciach w procesie uzdatniania wody, pojawiajagcym sie w zwiazku
zawariami na sieci wodociagowej wtérnym zanieczyszczeniu wody oraz malejgcym
zuzyciem wody, co wigze si¢ ze zwolnieniem przeptywu i zastojami wody w sieci.

Czgsta przyczyng pogarszania si¢ parametréw wody wodociggowej u odbiorcow jest réwniez
zly stan wewnetrznej instalacji wodociggowej w budynkach.

Z uwagi, iz ustanowione dopuszczalne wartosci parametrow gwarantuja bezpieczenstwo
wody dla konsumentéw, to mogg byé jednak nie akceptowalne przez konsumentéw ze
wzgledu na niekorzystne zmiany cech organoleptycznych wody tj.: barwa, smak, zapach.
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Dlatego tez kazdorazowo w przypadku  wystapienia przekroczeni  parametrow
fizykochemicznych podejmowano dzialania polegajace na informowaniu przedsiebiorstwa
wodociggowo — kanalizacyjnego zobowigzanego do usuwania awarii sieci lub plukania sieci
wodociggowej o podjecie  dzialan zmierzajagcych  do  usuniecia  stwierdzonych
nieprawidtowosci ~ w zaleznosci od przyczyny pogorszenia jakosci wody (o ile przyczyna
pogorszenia jakosci wody nie lezala po stronie jej producenta). Poprawe jakosci wody
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach potwierdzat ponownym poborem
probek wody do badan laboratoryjnych z punktow, w ktérych wystgpowaly kwestionowane
parametry.

Jakos¢ mikrobiologiczna wody badanych probek wody nie budzita wigkszych zastrzezen.
Pojedyncze przekroczenia dotyczyly wystgpowania bakterii grupy coli. Natychmiast
podeymowano dzialania polegajace na informowaniu przedsiebiorstw wodociagowo —
kanalizacyjnych zobowigzanych do podejmowania dziatan naprawczych polegajgcych na
ptukaniu konkretnego odcinka sieci wodociggowej lub przeprowadzenia dezynfekcii.
Pogorszenia jakosci wody w zakresie mikrobiologicznym byly spowodowane glownie
awariami urzadzen, przeciekami na sieci, brakiem wlasciwej dezynfekcji po dokonanej
konserwacji, ztym stanem technicznym instalacji wewnetrznej, malym rozbiorem wody,
brakiem regularnego ptukania sieci, co moglo by¢ skutkiem wtdrnego zanieczyszczenia

W roku ubieglym nie zgloszono interwencji na za jako$¢ wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi na terenie Gminy Suszec.

W roku ubieglym nie zgloszono zadnej interwencji na jakos¢ wody. W 2018r. nie
prowadzono postgpowan administracyjnych. PGK Sp z 0.0. w Suszcu nie zglosito PPIS
w Tychach dziatan naprawczych prowadzonych na terenie gminy oraz wnioskdw z prosba
zgody na odstepstwa.

W zwigzku z powyzszym stwierdzam, iz w 2018 roku woda na terenie gminy Suszec byla
przydatna do spozycia przez ludzi.
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