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ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spolka z o.o.

43-267 Suszec ul. Ogrodowa 2

tel. (032) 212-42-14, (032) 448-80-90, tel. alarm. (032) 448-80-70, 723 665 663
www.pgksuszec.pl, e-mail: kontakt@pgksuszec.pl

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. zgodnie § 4 pkt 5 Regulaminu udzielania przez
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Suszcu zaméwien sektorowych o wartosci
szacunkowej nie przekraczajacej kwoty 130.000 zlotych stanowiacym zalacznik nr 1 do Uchwaly 5/20
Zarzadu Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Suszcu z dnia 31 grudnia 2020 r.,
zwraca si¢ z pro$ba o sporzadzenie oferty cenowej na: ""Zakup dwéoch enetgooszczednych silnikéw
elektrycznych stuzacych do napedu dmuchaw SPOMAX DR 125 T nr 404 i nr 384
zabudowanych na stacji dmuchaw na OS Suszec”.
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WYMAGANE PARMETRY TECHNICZNE

a) Moc silnika napedowego: 18,5 [ kW ]

b) Napigcie znamionowe pracy: 400 [ V]

c) Predkosc obrotowa: 2950 [obt/min ]

d) Silnik powinien by¢ wyposazony w mocowanie lapowe.

€) Silnik powinien by¢ wyposazony w czujniki PTC zbudowane w uzwojeniu stojana.

f) Silnik powinien by¢ przystosowany do pracy z przemiennikiem czestotliwosci (falownikiem).

g) Silnik powinien by¢ przystosowany do pracy ciaglej St1.

h) Silnik powinien spelnia¢ klase sprawnosci IE3.

1) Korpus silnika oraz tarcze czolowe (poktywy) powinny byé wykonane z zeliwa.

j) Silnik powinien by¢ wyposazony w punkty smatne (powinna istnie¢ mozliwo$¢ uzupelnienia
smaru w tozysku przednim od strony napedu i fozysku tylnym od strony wentylatora ).

k) Silnik powinien by¢ wyposazony w tozysko rolkowe po stronie napedowe;.

Wyzej wymienione parametry techniczne maja charakter wymogéw minimalnych.

Przedmiot zamodwienia obejmuje réwniez:

a) Dostawe dwéch fabrycznie nowych silnikéw elektrycznych spelniajacych w/w specyfikacje
techniczng na Oczyszczalnie Sciekéw przy ul. Ogrodowej 2 w Suszcu.

b) Demontaz z dmuchaw obecnie pracujacych silnikéw elektrycznych.

c) Montaz w dmuchawach dwéch nowych silnikéw elektryczaych.

d) Wykonanie niezbednych podlaczefi elektrycznych dwéch nowych silnikéw oraz wlacznie ich
w ukladu sterowania dmuchawami.

e) Regulacja napigcia paséw przekladni pasowej.

f) Wykonanie pomiaréw elektrycznych: impedancji uzwojeni stojana, napiecia i pradu pracy
przy znamionowy obcigzeniu.

Minimalny okres gwarancji to 24 miesiace liczac od daty pierwszego uruchomienia silnikéw

elektrycznych, potwierdzonego protokotem obioru.

Termin realizacji zaméwienia: do 30.09.20221. (jako termin realizacji zaméwienia zamawiajacy

rozumie fizyczna dostawe oraz pierwsze uruchomienie przedmiotu zaméwienia w siedzibie

Zamawiajacego tj. Suszec ul. Ogrodowa 2).

Istotne postanowienia umowy stanowia zalacznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Faktura platna bedzie w terminie 14 dni od daty ottzymania faktury w formie przelewu

na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

Oferte nalezy zlozy¢ osobiscie, przestaé¢ poczta lub e-mailem kontakt@pgksuszecpl do dnia
05.08.2022 r. do godziny 11:00.
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CZLONER/ ZARZATU
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